S

IR .
HKN 6030-3/03/21 s CUR \_O@l‘éw Mazowiecki, dnia.11.61.2021 r.

OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Dziatajac na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt ! ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. 22019 r. poz. 59 z péZin.zm.),

- art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

- § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniach:
21.02.2020 r., 18.06.2020 r., 12.10.2020 r. w ramach kontroli wewnetrznej, zgodnie z ustalonym
harmonogramem z:

- k.cz., Budynek Swietlicy ,,Lipa”, Lazy 40A

- k.cz. Sklep S;)oZywczo-Przemyslowy, Wola Pasikonska

w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniach: 31.03.2020 i 18.08.2020 r. w ramach
monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz., Budynek Swietlicy »Lipa”, Lazy 40A

i w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniu 30.06.2020 r. w ramach dodatkowego
badania kontrolnego w zakresie oznaczenia ogélnej liczby mikroorganizméw w temp. 22° C z:

- k.cz., Budynek Swietlicy ,,Lipa”, Lazy 40A

- k.cz. Sklep Spozywczo-Przemystowy, Wola Pasikonska

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan w/w prébek:

- sprawozdanie nr 1554/01/2020/M/3 z dnia 24.02.2020

- sprawozdanie nr 1554/02/2020/F/3 z dnia 27.02.2020

- sprawozdanie nr 1554/02/2020/M/4 z dnia 24.02.2020

- sprawozdanie nr 1554/02/2020/F/4 z dnia 24.02.2020

- sprawozdanie nr HKL.9052.1.01869.2020 z dnia 24.04.2020
- sprawozdanie nr HKL..9052.1.01870.2020 z dnia 03.04.2020
- sprawozdanie nr 3625/06/2020/M/3 z dnia 22.06.2020

- sprawoZzdanie nr 3625/06/2020/F/3 z dnia 26.06.2020



- sprawozdanie nr 3625/06/2020/M/4 z dnia 22.06.2020

- sprawozdanie nr 3625/06/2020/F/4 z dnia 26.06.2020

- sprawozdanie nr 6239/06/2020/M/1 z dnia 03.07.2020

- sprawozdanie nr 6239/06/2020/M/2 z dnia 03.07.2020

- sprawozdanie nr HKL.9052.1.03769.2020 z dnia 21.08.2020
- sprawozdanie nr 1486/10/2020/M/2 z dnia 16.10.2020

- sprawozdanie nr 1486/10/2020/F/2 z dnia 21.10.2020

wykonanych zgodnie z wymaganiami zafacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
pochodzaca z wodociagu publicznego w Szczytnie
spelnia wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi

Otrzymuje:

1. Wéjt Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
2.Ala

Wyk: IR
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OKRESOWA OCENA JAKOSCI WODY

Dzialajgc na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz.U.z2019r. poz. 59 z pdzn.zm.),

- art. 12 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),

- § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniach:
21.02.2020 r., 18.06.2020 r.,, 12.10.2020 r. w ramach kontroli wewnetrznej, zgodnie z ustalonym
harmonogramem z:

- k.cz. toaleta, Qczyszczalnia sciekéw, Kampinos A

- k.cz. toaleta, Budynek Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos 30A

w sprawozdaniach z badania prébek wody pobranych w dniach: 31.03.2020 r., 18.08.2020 r. w ramach
monitoringu jakosci wody prowadzonego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz. toaleta, Oczyszczalnia $ciekow, Kampinos A

- k.cz. toaleta, Budynek Rekreacyjno-Sportowy, Kampinos 30A

oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan w/w prébek:

- sprawozdanie nr 1554/02/2020/M/1 z dnia 24.02.2020

- sprawozdanie nr 1554/02/2020/F/1 z dnia 27.02.2020

- sprawozdanie nr 1554/02/2020/M/2 z dnia 24.02.2020

- sprawozdanie nr 1554/02/2020/F/2 z dnia 27.02.2020

- sprawozdanie nr HKL.9052.1.01867.2020 z dnia 24.04.2020
- sprawozdanie nr HKL.9052.1.01868.2020 z dnia 03.04.2020
- sprawozdanie nr 3625/06/2020/M/2 z dnia 22.06.2020

- sprawozdanie nr 3625/06/2020/F/2 z dnia 26.06.200

- sprawozdanie nr 3625/06/2020/M/1 z dnia 22.06.2020

- sprawozdanie nr 3625/06/2020/F/1 z dnia 26.06.2020

- sprawozdanie nr HKL.9052.1.03767.2020 z dnia 21.08.2020
- sprawozdanie nr 1486/10/2020/M/1 z dnia 16.10.2020

- sprawoz’danie nr 1486/10/2020/F/1 z dnia 21.10.2020



wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika nr 6 do w/w rozporzadzenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza, ze woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
pochodzaca z wodociagu publicznego w Kampinosie
spelnia wymagania okre§lone w rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoe$ci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi

Otrzymuje:

1. Wojt Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos
2.Ala

Wyk: IR



