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Wéjt Gminy Kampinos

ul. Niepokalanowska 3

05-085 Kampinos

Ocena obszarowa jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

na terenie Gminy Kampinos za 2023 r.

W 2023 r. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim,

w ramach sprawowanego nadzoru nad jakoscia wody do spozycia, prowadzit monitoring jakoéci wody

dostarczanej ludnosci na terenie Gminy Kampinos przez dwa wodociggi zbiorowego zaopatrzenia

w wode w oparciu o sprawozdania z wlasnych badafi jakoéci wody oraz sprawozdania przekazywane

przez podmioty z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedtug ustalonego harmonogramu.

Producentem i jednostka organizacyjna odpowiedzialng za jako§¢ dostarczanej wody na terenie

gminy Kampinos byl Urzad Gminy w Kampinosie, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos.

Wodociagi te, zasilane z ujg¢ podziemnych byly okresowo dezynfekowane podchlorynem sodu.
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Wodociag publiczny w Szezyinie

W 2023 r. woda produkowana przez wodociag publiczny w Szczytnie speliala wymagania
mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz.
2294). Nie stwierdzono przekroczefi parametréw oznaczanych w monitoringu kontrolnym
1 przegladowym.

W 2023 r. nie odnotowano zgloszen reakcji niepozadanych zwiazanych ze spozyciem wody na
obszarze zaopatrywanym w wode¢ z wodociagu w Szczytnie oraz nie prowadzono post¢powan
administracyjnych.

W wodzie pochodzacej z wodociagu, wskazniki . THM -6w, stanowigce kryteria pozwalajgce
na dokonanie oceny bezpieczenstwa zdrowotnego wody w zakresie ubocznych produktoéw dezynfekeji
wody, jak réwniez suma wielopierScieniowych weglowodor6w aromatycznych (3, WWA) ksztaltowaly
si¢ ponizej wymaganych normatywow sanitarnych. Réwniez wskazZniki pozwalajace na oceng migracji
zanieczyszczen z materialéw konstrukcyjnych instalacji wodociggowych, nie wykazywaly przekroczet.
Metale cigzkie, podobnie jak i w latach poprzednich, nie przekraczaly najwyzszych dopuszczalnych
zakresOw warto$ci, przypisanych tym wskaznikom. Nie stwierdzono przekroczenia wartosci

parametrycznych pestycydow.

Wodociag publiczny w Kampinosie
W 2023 r. woda produkowana przez wodocigg publiczny w Kampinosie spelniata wymagania

mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz.
2294). Nie stwierdzono przekroczen parametréw oznaczanych w monitoringu kontrolnym
iprzegladowym.

W 2023 r. nie odnotowano zgloszen reakcji niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody na
obszarze zaopatrywanym w wod¢ z wodociaggu w Kampinosie oraz nie prowadzono postgpowar
administracyjnych.

W wodzie pochodzacej z wodociagu, wskazniki Y. THM -6w, stanowiace kryteria pozwalajace
na dokonanie oceny bezpieczenstwa zdrowotnego wody w zakresie ubocznych produktéw dezynfekcji
wody, jak rowniez suma wielopierScieniowych weglowodoréw aromatycznych (3. WWA) ksztaltowaty
si¢ ponizej wymaganych normatywow sanitarnych. Rowniez wskazniki pozwalajace na oceng migracji
zanieczyszczen z materiatow konstrukcyjnych instalacji wodociggowych, nie wykazywaly przekroczen.
Metale cigzkie, podobnie jak i w latach poprzednich, nie przekraczaly najwyzszych dopuszczalnych
zakresOw wartosci, przypisanych tym wskaznikom. Nie stwierdzono przekroczenia wartoSci

parametrycznych pestycydow.



Ocena ryzyka zdrowotnego konsumentéow
Woda dostarczana konsumentom na terenie gminy Kampinos przez wodocigg publiczny
w Kampinosie i w Szczytnie nie stwarzala zagrozenia dla zdrowia z uwagi na brak przekroczeh wartoéci
parametrycznych. Woda byta bezpieczna dla zdrowia konsumentow.
W celu zapewnienia stalej, spelniajacej wymagania rozporzadzenia, jako$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi nalezy prowadzi¢ systematyczne dzialania w zakresie biezacej konserwacji

urzgdzen wodociggowych, wykonywa¢ regularne ptukanie urzadzen i sieci dystrybucyjne;j.
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